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▪ 2012 m. NENS: energijos kaupimas paminėtas 1 kartą

▪ 2018 m. NENS: lankstumas ir energijos kaupimas 
paminėtas 10 kartų

▪ 2024 m. NENS lankstumas paminėtas 75 kartus, 
energijos kaupimas / baterijos – 57 kartus, 
balansavimas – 42 kartus

Palyginimui:
saugumas – 60 kartų
patikimumas – 31 kartą 
atsparumas – 23 kartus

▪ Elektros energetikos sistemos lankstumas – tai elektros 
sistemos gebėjimas greitai prisitaikyti prie paklausos ir 
gamybos svyravimų, rinkos siunčiamų kainų signalų.

ENERGIJOS KAUPIMO TEMA STRATEGINIUOSE DOKUMENTUOSE
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ESMINĖS PRIELAIDOS NACIONALINĖJE STRATEGIJOJE

Rodikliai
Pradinė 
reikšmė 
2023 m.

Prognozė 
2030 m.

Prognozė 
2040 m.

Energijos poreikis 
(energetinėms ir 
neenergetinėms 
reikmėms), TWh

93 88 81

Elektros energijos 
gamyba, TWh

5,66 25 54

Elektros energijos 
suvartojimas, TWh

11,83 24 48
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Metai Galia, GW Talpa, GWh
Baterijos 
vidutinis dydis 
(val.)

2023 m. 0,2 0,2 1

2030 m. 1,5 4,4 2,93

2040 m. 2 5,9 2,95

2050 m. 4 11,9 2,98

Nacionalinėje strategijoje planuojamas baterijų poreikis

Šaltinis: Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija
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*Pokytis lyginant su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu (tik pilni mėnesiai)

Gamyba per metus, GWh AEI gamyba per metus, GWh

Elektros energijos gamyba, eksportas-importas (2021 – 2025)

Šaltinis: LITGRID / EPSOG

Importo-eksporto saldo per metus, TWh
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AEI leistina generuoti galia kas mėnesį, MW Prijungtos ir vystytojų įpareigotos prijungti 
AEI leistinos generuoti galios, MW

*Skaičiuojama jau veikiančių ir 
prognozuojamų įrengti projektų galiaŠaltinis: LITGRID / EPSOG

Leistinas generuoti AEI kiekis tinkle, MW

+45 proc.
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LITGRID tinkle vystomų kaupiklių projektų leistinoji galia (MW)

Šaltinis: LITGRID / EPSO-G

+600 MW nuo 2025 m. sausio mėn.
(17 naujų projektų)
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LITGRID tinkle vystomų kaupiklių projektų talpa (MWh)

+1600 MWh nuo 2025 m. sausio mėn.
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ESO tinkle esami ir vystomi baterijų projektai

▪ Prijungti kaupikliai 1531 objektuose (sausio pab. buvo 
583) 

▪ Baterijų talpa: 32 MWh (sausio pab. buvo 14,2 MWh)
▪ Įrengtoji galia: 22,1 MW (sausio pab. buvo 10,9 MW)

▪ Išduotos prijungimo sąlygos 59 objektams:

▪ Baterijų talpa – 50,1 MWh
▪ Įrengtoji galia – 20,6 MW

▪ Išduotos išankstinės prijungimo sąlygos 57 objektams:

▪ Baterijų talpa – 420,3MWh
▪ Įrengtoji galia – 207 MW

▪ Iš viso ESO tinkle prijungta ir vystoma 1647 baterijų 
projektų, kurių bendra įrengtoji galia siekia 249,7 MW, talpa 
– 502,4 MWh

Šaltinis: ESO (2025-03-24 duomenys)
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ESO tinkle esamų ir vystomų baterijų projektų detalizavimas 

Įrenginio tipas Prijungtų įrenginių Išduotų prijungimo sąlygų
Išduotų išankstinių 
prijungimo sąlygų

Bendras 
kiekis

Vartotojo tipas Buitinis Nebuitinis Buitinis Nebuitinis Buitinis Nebuitinis VISO

Kaupimo įrenginiai 
vidaus tinkle, vnt.

1492 37 35 18 0 9 1591

Pavieniai arba hibridinių 
parkuose įrengti 
kaupimo įrenginiai, vnt.

0 2 0 6 0 48 56

Vidaus tinkle įrengtų 
kaupimo įrenginių talpa, 
MWh

22,7 4,8 0,7 21,2 0 12,3 61,7

Pavienių arba 
hibridiniuose parkuose 
įrengtų kaupimo 
įrenginių talpa, MWh

0 4,5 0 28,2 0 408 440,7

Vidaus tinkle įrengtų 
kaupimo įrenginių galia, 
MW

15,1 2,5 0,5 5,5 0 7 30,6

Pavienių arba 
hibridiniuose parkuose 
įrengtų kaupimo 
įrenginių galia, MW

0 4,5 0 14,6 0 200 219,1
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1100 MW / 1500 MWh baterijų poveikio modeliavimas 2030 m. (LT100) 

„Tipinė savaitė“ 2030 
m. vasario mėn, 
kuomet elektros gamyba 
iš AEI yra mažiausia 

„Tipinė savaitė“ 2030 
m. rugsėjo mėn, 
kuomet elektros gamyba 
iš AEI yra didžiausia 

Šaltinis: LT100 (NREL, LEA)
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➢ „Nulinės“ elektros kainos stebimos 11 % valandų per metus, pikinė
kaina sieks 775 EUR/MWh.

➢ Prognozuojama, kad vidutinė elektros rinkos kaina 2030 m. bus apie 
55 EUR/MWh (kainos nurodytos be infliacijos įtakos).

Šaltinis: LT100
(NREL, LEA)

Elektros kainų prognozė 2030 m. (LT100) 
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Energetikos sistemos atsparumo ir 
energetinio saugumo stiprinimas

Atsinaujinančių energijos išteklių 
plėtros spartinimas

Elektros energijos kaupimo ir 
balansavimo pajėgumų didinimas

Biurokratijos mažinimas ir energijos 
vartotojų interesų apsauga

Energetika: XIX-osios Vyriausybės programos prioritetai
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1,5 GW Lietuvoje įrengtų elektros 
energijos kaupimo įrenginių 
pajėgumų (4,4 GWh) 2028 metais

Sukurta reguliacinė aplinka ir 
paskatų sistema, siunčianti 
tarifų signalus vartotojams 
išmaniau naudoti elektros 
energiją, reaguojant į elektros 
kainas realiuoju laiku

Vyriausybės prioritetai el. energijos kaupime ir balansavime 

Bandomieji projektai elektros energijos 
kaupiklių įrengimui elektros 
skirstomojo tinklo transformatorių 
pastotėse elektros gamybos ar 
vartojimo piko mažinimo paslaugoms, 
leidžiančią prie skirstomojo tinklo 
prijungti daugiau vartotojų ir gamintojų

Nustatyti nacionaliniai lankstumo 
poreikiai, įskaitant balansavimą, 
bent 10 metų į priekį, ir priemonės 
šiems poreikiams užtikrintiKruonio KHAE-5 projekto užbaigimas
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ES ELEKTROS RINKOS DIZAINO POKYČIAI 2025 METAIS

• Reguliuojančios institucijos turės rengti elektros 
sistemos lankstumo poreikio analizę periodui nuo 5 iki 10 
metų. 

• Šios analizės pagrindu ES šalys turės nusistatyti orientacinį 
nacionalinį tikslą dėl neiškastinio kuro lankstumo poreikių.

• ESO ir LITGRID 2025 metais įvertins lankstumo ir 
papildomų paslaugų, įskaitant elektros energetikos 
sistemos balansavimą, poreikį savo tinkluose, pateiks 
vertinimą dėl priemonių šiems poreikiams užtikrinti.

• Šalys galės taikyti neiškastinio kuro lankstumo paramos 
schemas, kurias sudaro mokėjimai už turimus neiškastinio kuro 
lankstumo pajėgumus, tokius kaip reguliavimo apkrova ir 
kaupimo paslaugos.

• Pvz. baterijų įrengimas ESO elektros transformatorių 
pastotėse elektros gamybos ar vartojimo piko mažinimo 
paslaugoms, leidžiančią prie skirstomojo tinklo prijungti 
daugiau vartotojų ir gamintojų.
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Valstybės parama 2025 metais – 223 mln. EUR

▪ 2024 m. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) 4,65 mln. EUR 
kvietimas, kuriuo pasinaudojo 80 įmonių ir ūkininkų įrengsiantys 15,64 
MWh 

▪ Parama gyventojams: 2025 m. sausį paskelbtas APVA 3,13 mln. EUR 
kvietimas kaupikliams iki 15 kWh

▪ kovo mėn. planuojamas kitas 15 mln. EUR kvietimas gyventojams 
kaupikliams su dotacija iki 18 kWh (tikslas – 39,3 MWh)

▪ Su Europos Komisija suderinta 180 mln. EUR vertės valstybės pagalbos 
schema, paskatinti investicijoms į didėlės galios (>15 MW) baterijas, 
prijungiamas prie LITGRID tinklo.

▪ 2025 m. vasarį paskelbtas APVA kvietimas (102 mln. EUR). Tikslas 
– įrengta mažiausiai 800 MWh naujų elektros kaupimo pajėgumų. 

▪ 2025-03-25 LEA 18 mln. EUR kvietimas juridiniams asmenims
įsirengti iki 1 MWh talpos kaupiklius (tikslas – 109,3 MWh naujos EKĮ 
talpos).

▪ 2025 m. balandį ILTE 100 mln. EUR paskolų priemonės kvietimas 
kaupimo įrenginiams, jungiamiems prie AEI generacijos (75 proc. 
kaupimo iš AEI reikalavimas). Galios ribojimų nėra, gali pretenduoti visi 
juridiniai asmenys.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ.
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